 项目需求

一、技术条款
（一）采购清单

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	备注

	1
	低压电工实操智能网络考核系统
	4
	套
	


（二）技术参数
	序号
	名称
	数量
	单位
	技术要求

	1
	低压电工实操智能考核设备
	4
	套
	每套低压电工实操智能网络考核设备包含工位A板和工位B板。

	2
	固定支架
	4
	套
	钣金款固定支架；规格：0.93m*0.72m。

	3
	低压控制器
	4
	套
	设备能够根据作答的情况自动判分。

	4
	辅助设施
	4
	套
	考试用连接线；220V--24V变压单元，测试线不少于30根；保险管1盒；白炽灯泡、灯管。

	5
	考核用仪表
	4
	套
	数字万用表，胜利。

	6
	考核系统性能要求
	4
	套
	1．设备必须符合原国家安监总局《低压电工作业安全技术实际操作考试标准》中科目二安全操作技术的内容及标准。

★2．设备考题在满足考核大纲的基础上，还需具备以下考题，需使用真实元器件的方式进行考核培训（开标现场提供演示视频证明）：

（1）双只双联开关控制单只白炽灯照明线路的接线考核。

（2）单只开关控制日光灯照明线路接线考核。

★3．可实现科目二全部考试内容（电动机单向连续运转接线、三相异步电动机正反运行的接线及安全操作、单相电能表带照明灯的安装及接线、带熔断器(断路器)、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路接线），不接受一台设备组合完成四个科目的方式。科目一、科目三、科目四需要设置公共科目考核，合理安排考核流程，提高设备利用率、提高考核的培训效率（开标现场提供演示视频证明）。

4．考试时间30分钟，设备提供倒计时显示屏。支持两种收卷方式：考生自主交卷/系统自动收卷，系统支持智能评分功能。

★5．系统具有电路故障排除考核功能：电路故障排除考核功能，支持8个故障点，实现线路故障和元器件故障两种类型故障的模拟（开标现场提供演示视频证明）。
6．必须具备管理功能，自由进行计时设置，自动记录考试时间，结束自动收卷、考试警告、作弊收卷，考核结束设备智能判分；实现自动化，智能化机制，公平公正；

★7．设备需与原有培训考试设备软硬件兼容，原设备信息如下：低压电工实操智能网络考核训练系统GL-DY（请在投标文件中提供承诺书）。


二、商务条款 
（一）质保期：

货物免费保修期 1 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算（以双方在验收报告签订日期为准）。

（二）交货期、交货方式及交货地点：

1．交货期

签订合同后 60 天（日历日）内交货验收完毕。

2．交货方式

投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。

3．交货地点

采购人指定地点。

（三）售后技术服务要求：

1．免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，中标人对物品进行免费维修或更换，终身维修。质保期内每半年免费保养、巡检一次，并确保备品备件的正常供应。

2．中标人在接到采购人维修函电后，必须在 2 小时内对采购人所提出的维修要求作出响应 ，24 小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕，否则由于故障造成的全部损失由中标人承担。

（四）支付方式：

1．合同签定生效后，中标人将所有货物交货安装调试完毕，经验收合格，采购人收到发票后 30 日内，支付合同总额的100% ；

2．安装验收合格之日起货物正常使用 12 个月后无质量问题，在 30日内一次性退还履约保证金。

（五）投标货币：

采用人民币报价。

（六）备品备件及耗材等要求

无。

注：为保证本次采购的公平性，如供应商认为上述技术指标存在排他性或歧视性条款，可以采用书面形式，最迟于本项目获取招标文件截止之日起七个工作日内向采购人提出并附相关证据。采购人将及时进行调查或组织论证，如情况属实，将对上述相关技术指标做相应修改。逾期提出的书面异议采购人将不再受理。
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